PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SLUPSKU

HK.9022.1.166.2021

Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Nr 5S.HK.2021

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Shupsku, dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195), w zwiazku z § 23 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
72017 1. poz. 2294)

dokonal oceny obszarowej jako$ci wody do spozycia przez ludzi
dla gminy Pot¢gowo w 2020 r.

1. Wykaz producentéw wody zaopatrujacych ludno$¢ z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz
dostarczajgcych wodg z indywidualnych uje¢ jako czgs¢ dziatalnosci handlowej lub do budynkéw uzytecznosci
publiczne;j:

e Zaklad Ustug Publicznych Z.B. ul. Gluszyfiska 10, 76-230 Potggowo, eksploatowat 24 urzadzenia zbiorowego
zaopatrzenia w wode, ktore zaopatrywaty mieszkaficéw 30 miejscowosci zlokalizowanych na terenie gminy
Potegowo.

e Fario Sp. j. Ewa Iwanowska-Balcerzyk, Ryszard Balcerzyk, Zochowo 19/1, 76-230 Potegowo, eksploatowato
1 urzadzenie wodociggowe, ktére zaopatrywato budynki osrodka hodowli ryb i zakladu przetwoérstwa ryb
w miejscowosci Zochowo.

® Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,YUCCA” Mirostaw Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo
eksploatowato 1 urzadzenie wodociggowe, ktére zaopatrywalo pomieszczenia biurowe i socjalne zakladu
torfowego w Wieliszewie.

e Julian Ratajczak Spotka Wodno-Wodociggowa, Grabkowo 20, 76-230 Potgegowo eksploatowata 1 urzadzenie
wodociagowe, ktore zaopatrywato budynki w miejscowosci Grabkowo kolonia pod Darzynkiem.

2.a) Wielkos$¢ produkeji wody dostarczanej od poszczegolnych producentdw i sposobu jej uzdatniania:

Zaktad Ustug Publicznych Z.B. ul. Gluszynska 10, 76-230 Potegowo

e urzgdzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Chlewnica — 280,6 m3/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Lupawa — 88,0 m*/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ Grabkowo - 71,4 m®/d,
o urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Grapice — 55,7 m*/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Potegowo - 50,4 m?/d,
¢ urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Skérowo - 37,2 m*/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Nieckowo — 35,9 m*/d,
¢ urzgdzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Runowo — 35,2 m*/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Dabréwno - 35,1 m?/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Malczkowo - 32,5m%/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Czerwieniec - 32,4 m?/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Rzechcino - 27,9 m*/d,
¢ urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Karznica - 27,8 m*/d,
¢ urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Warcimino [ PGR - 21,4 m*/d,
¢ urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Radostaw - 19,9 m*/d,
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2.b)

2:&)

2.d)

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Gtuszynko - 17,1 m*/d,

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Poganice - 14,1 m*/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Zychlin — 14,1 m%d,
o urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Gluszyno — 13,9 m3/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Nowa Dgbrowa - 12,9 m*/d,
o urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Rebowo - 10,7 m?/d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Warcimino II (wies) - 8,1 m%d,

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Lupawa Il - 5,5m%d,
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Piaseczno - 2,6 m*/d,
Fario Sp. j. Ewa Iwanowska-Balcerzyk, Ryszard Balcerzyk, Zochowo 19/1, 76-230 Potegowo

e urzadzenie wodociggowe Zochowo Fario — 50- 80 m¥d,
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe .,.YUCCA” Mirostaw Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo

e urzadzenie wodociggowe Wieliszewo Zaktad Torfowy - 1m?d,
Julian Ratajczak Spotka Wodno-Wodociggowa, Grabkowo 20, 76-230 Potegowo

e urzadzenie wodociggowe Grabkowo Spétka Wodno-Wodociggowa — 12 m¥d,

Sposréd 27 nadzorowanych urzadzen wodociagowych 13 posiada systemy uzdatniajgce wodg w zakresie usuwania
zwigzkow Zelaza i manganu oraz 4 w zakresie usuwania azotandw. Sg to:

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Dabréwno usuwanie: Fe/Mn
e urzgdzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Grabkowo usuwanie: Fe/Mn
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Radostaw usuwanie: Fe/Mn
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ Malczkowo usuwanie: NO3

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Skérowo usuwanie: Fe/Mn
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Karznica usuwanie: Fe/Mn
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Rebowo usuwanie: NO;

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Rzechcino usuwanie: Fe

e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode Poganice usuwanie: Fe/Mn
e urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Grapice usuwanie: Fe/Mn
¢ urzadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg Gluszyno usuwanie: NO;

e indywidualne ujecie wody Zochowo Fario usuwanie: Fe/Mn
e indywidualne ujecie wody Grabkowo Spétka Wodno-Wodociagowa usuwanie: NO3

Liczba ludnosci zaopatrywana w wode:

e urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodg ZUP Potegowo - 6629 mieszkancow
e urzadzenie wodociggowe Zochowo Fario - 100 pracownikéw
e urzadzenie wodociggowe Wieliszewo Zaktad Torfowy - 10 pracownikow
e urzadzenie wodociagowe Grabkowo Spétka Wodno-Wodociagowa - 64 mieszkancow

Jakosé wody, sposob jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spozycia przez ludzi z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia
w wode, z indywidualnych uje¢ wody oraz urzgdzen wodociaggowych z systemami uzdatniania wody w zakresie
usuwania zelaza, manganu i azotandw (pkt 2.a) spetniata w 2020 r. wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreSlone w § 3 za
wyjatkiem urzgdzefi wodociggowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagata stalej dezynfekcji.

Przekroczenia warto$ci dopuszczalnych parametréw jakosci wody wraz ze wskazaniem ich wplywu na zdrowie
konsumentow.
Przekroczenia parametréw fizykochemicznych stwierdzono w 3 urzadzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodg:

e Karznica: metnosé
e Potegowo: metnosé
e Runowo: metnosé

Przekroczenia parametréw mikrobiologicznych stwierdzono w 2 urzadzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodg
oraz w 1 indywidualnym ujeciu wody:

e Czerwieniec: bakterie grupy coli
e Rebowo: bakterie grupy coli, Escherichia coli
e Wieliszewo Zaktad Torfowy: bakterie grupy coli, Escherichia coli
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W zwiazku z wystapieniem przekroczen parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie odnotowano
negatywnych skutkéw zdrowotnych u konsumentéw. W okresach wystapienia przekroczen parametréw
mikrobiologicznych zarzadcy dostarczali wode przydatng do spozycia.

2.e) Zgtoszone reakcje niepozadane zwigzane ze spozyciem wody na danym obszarze.
W 2020 roku nie odnotowano niepozadanych reakcji zwigzanych ze spozyciem wody na terenie gminy Potegowo.

2.f) Prowadzone postgpowanie administracyjne w zakresie jakosci wody.
W zwiazku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) w 2020 roku Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Stupsku prowadzit postepowania administracyjne wobec:
e Zakladu Ustug Publicznych Z.B. ul. Gluszyfiska 10, 76-230 Potggowo w stosunku do urzadzen zbiorowego
zaopatrzenia w miejscowosciach: Czerwieniec, Rebowo;
o Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,YUCCA” Mirostaw Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo w stosunku
do urzadzenia wodociggowego Wieliszewo Zaktad Torfowy

2.g) Dzialania naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku otrzymywatl informacje o prowadzonych dziataniach
naprawczych przez Zaktad Ustug Publicznych Z.B. ul. Gluszynska 10, 76-230 Potegowo polegajacych na:
e wskazaniu przyczyny wystapienia w wodzie przekroczen parametréw,
e dokonywaniu przegladu technicznego systeméw uzdatniania wody oraz instalacji wodociggowych,
e ptukaniu i/lub dezynfekeji sieci wodociggowych,
e potwierdzeniu skutecznosci przeprowadzonych dziatan naprawczych wynikami badan kontrolnych jakosci
wody.

“anstwowy Powiatowy
Inspektor S
w Stuf

Wiodzimjére Stawny

Otrzymujg:

adresat:
1. Wéjt Gminy Potegowo ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 76-230 Potggowo, wojt@potegowo.pl
2. strona internetowa PSSE w Stupsku: https://www.gov.pl/web/psse-slupsk
3. aa.
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