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Proj. Tablica hali rezerwowana THR, min. IP44, lokalizacja: proj. hala, przy wejsciu
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Proj. Tablica hali rezerwowana THR, min. IP44, lokalizacja: proj. hala, przy wejsciu
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Proj. Tablica hali nierezerwowana TH, min. IP44, lokalizacja: proj. hala, przy wejsciu
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Proj. Tablica hali nierezerwowana TH, min. IP44, lokalizacja: proj. hala, przy wejsciu
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LEGENDA

B oprawa LED min. 36W, 4000K, min. P44, monfaz
E=——> | nastropowy

oprawa ewakuacyjna z pikfogramem LED, T=Th,
praca dwufunkcyjna, montaz nascienny, CNBOP

d\ tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP44

Fl.,zj— gniazdo wtyczkowe 1f, 10/16A, szczelne P44

WYJASNIENIA DO SYMBOLI

D1 — symbol oprawy
—— koordynacja tacznik-oprawa
—— symbol tacznika
F3.1/TH — nr obwodu w tablicy zasilajacej TH / THR

numer obwodu w tablicy TH / THR

.
F2.1/Ta—— symbol gniazda
3f

——ilo§¢ faz

UWAGI:
1. Uktad sieci odbiorczej TN-S
2. Ochrona od porazef:
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S
- zastosowanie wytacznikdw réznicowopradowych Aln=30mA
3. Gniazda ogdlnego przeznaczenia montowat na wysokosci
h=1,1-14m
L. W pomieszczeniach stosowat osprzet IP44
Wykonat frwate opisy koordynacyjne odbior - rozdzielnica
6. Uzyskat akceptacje inwestora co do wygladu osprzetu
elektroinstalacyjnego oraz stosowanych opraw osw.
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oprawa LED min. 69W, 4000K, min. P44, monfaz
do koryta metalowego, wys. 6m

naswietlacz LED min. 10W, min. IP44, montaz
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PROJEKT / PROJECT

POMOCNICZA HALA GARAZOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

oprawa ewakuacyjna z pikfogramem LED, T=2h,
praca “na jasno”, montaz naScienny

tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP44

LOKALIZACJA / ADDRESS
dziatka nr 12/14, obreb

ul. Struga 10 A
70-784 SZCZECIN

3 x przycisk "Swiatto” [A+B+H] 10A, 230V, P44
2 do sterowania os$wietleniem ogdlnym i 1 nocnym

koryto kablowe 200H42 metalowe, wys. mont. 6m
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Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbidr - rozdzielnica
6. Uzyskat akceptacje inwestora co do wygladu osprzetu
elektroinstalacyjnego oraz stosowanych opraw osw.
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powiclanie,

INWESTOR / CLIENT
Panstwowa Straz Pozarna
ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

PROJEKT / PROJECT

POMOCNICZA HALA GARAZOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

zwod poziomy/pionowy DFeZn @8mm

LOKALIZACJA / ADDRESS
dziatka nr 12/14, obreb

ul. Struga 10 A
70-784 SZCZECIN

ZK ztacze kontrolne gruntowe
s

symbol uziemienia (Ruz <= 10Q)

BRANZA / RANGE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e potaczenie metaliczne

/ zwod pionowy 0,5m z drutu DFeZn #8mm
zakohczony grotem

FAZA | STAGE

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI:

1.Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metoda naciggowa lub na
wspornikach dedykowanych dla danego poszycia dachu

2.Do zwodéw poziomych na dachu nalezy podtaczy¢ metalicznie
obrobki blacharskie

3.Ewentualne maszty antenowe, wentylatory i wywietrzniki chroni¢
dodatkowymi zwodami pionowymi lub iglicami odgromowymi, nie
nalezy ich taczy¢ do instalacji odgromowej

4 Wymagany odstep izolacyjny masztufiglicy od urzadzen S >= 50cm

5.Zwody pionowe wykona¢ drutem FeZn @8 mm, mocowaé na uchwytach
do $ciany i doprowadzi¢ do ztacza kontrolnego, ktére zaleca sig wykonac
W puszce odgromowej w gruncie

6.Wszystkie potaczenia podziemne bednarki wykona¢ przez spawanie na

— A powierzni co najmniej 120mm2, zabezpieczy¢ przed korozjg

— 7.Ztacza kontrolne ZK zaleca sig umiesci¢ w skrzynce probierczej w ziemi

8.Ruz<=10Q
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