
Ø65 stal

Ø65 stal
prowadzenie po zewnętrznej
ścianie budynku

Ø65 stal
zejście instalacji gazowej
do piwnicy budynku

proj. zawór odcinający elektromagnetyczny
MAG-3 DN65
zlokalizowany w szafce na ścianie budynku

prowadzenie pod stropem

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

istniejąca szafka gazowa
na ścianie budynku
SG1
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Ø65 stal
wyjście instalacji gazowej z szafki 
z zaworem odcinającym MAG-3
w pionie do góry (prowadzenie po 
ścianie zewnętrznej budynku)
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proj. przewody spalinowe po ścianie budynku
wyprowadzone ponad dach budynku

sygnalizator optyczno-akustyczny

przewód zasilacjący do sygnalizatora 
optyczno-akustycznego i zaworu 
elektromagnetycznego MAG-3
wg odr. oprac.
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Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego
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