OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz wraz z uruchomieniem urzadzenia do kompensacji mocy
biernej w budynku Oddziatu GDDKIA w Rzeszowie przy ul. Legionéw 20

1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé, zamontowac i uruchomié urzadzenie wraz z
podtaczeniem i niezbednymi instalacjami zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego w
budynku Oddziatu GDDKIA w Rzeszowie przy ul. Legiondw 20, 35-959 Rzeszow

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

wykonania zamowienia zgodnie z OPZ i wytycznymi Zamawiajacego.
przestrzegania przepisow BHP

utrzymania porzadku w trakcie realizacji zadania

realizacji zamoéwienia w sposob niepowodujacy utrudnien w funkcjonowaniu
biura GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie przy ul. Legionéw 20

ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej na terenie objetym realizacjg zadania

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo trakcie realizacji zamdwienia.

3. Zamawiajacy wymaga dostawy urzadzenia o minimalnych parametrach technicznych:

moc - +/_ 10 kVar

stopniowanie: regulacja bezstopniowa kazdej fazy niezaleznie

szybka bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej

obudowa metalowa do montazu wewnatrz pomieszczen :

o wymiary : szer. X wys. X gleb. 438 x 571 x142 ( mm)

o klasa szczelnosci IP20

o chiodzenie wymuszone; wentylatory sterowane przez system wykonawczy
kompensatora

o konfiguracja systemu przez WiFi oraz zlacze RJ

4. Cena ustugi powinna zawieraé wszystkie koszty zwigzane z zakupem, montazem i
uruchomieni urzadzenia, tj.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Dostawa urzadzenia

Montaz kompensatora

Wykonanie zasilania do kompensatora

Montaz przekladnikéw pradowych

Uruchomienie, sprawdzenie dziatania kompensatora

Wykonanie diagnostyk zwigzanych z biezgca regulacjg urzadzenia w pierwszych
tygodniach pracy

Monitorowanie i kontrola mocy biernej w okresie 3 miesiecy po uruchomieniu
Koszty zwigzane z poplombowaniem i zaplombowaniem przektadnikéw pradowych

Niedoszacowanie, pominiecie przez Wykonawce w wycenie jakichkolwiek czesci zakresu
zamoéwienia nie bedzie stanowi¢ podstawy do dodatkowej optaty z tego tytutu.

5. Dla prawidlowego oszacowania kosztéw zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.



6. Planowany termin realizacji zamdwienia: do 40 dni od daty podpisania umowy

7. Warunkiem odbioru dostawy i montazu urzadzenia jest uruchomienie i dokonanie
wszelkich niezbednych préb dziatania, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy
i Zamawiajacego. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdélnosci ujawnione wady, jak tez
wyznacza sie termindw ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad.

8. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania karty gwarancyjnej wraz z instrukcjg
uzytkowania i zakresem ustug serwisowych obejmujacych warunki gwarancji na
urzgdzenia obowigzujace w prawie polskim. Niedostarczenie ww. dokumentéw dla celéw
odbioru przedmiotu umowy bedzie uwazane jako niezakoriczenie wykonania umowy.



