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PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.24.2019.PS

Białystok, 2019.09.02
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na termomodernizację budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanych w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicza 35 i w Łomży przy ul. Spokojnej 9B
W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1. Dotyczy Zadania II: „Z jakiej blachy należy wykonać płaszcze ochronne na izolacji kanałów wentylacyjnych na dach? W projekcie napisano że z blachy ocynkowanej natomiast w przedmiarze  że z nierdzewnej.”.

Odpowiedź: Płaszcze ochronne na izolacji kanałów wentylacyjnych na dachu budynku należy wykonać z blachy ocynkowanej.
Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

/-/ Róża Januszkiewicz

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu
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Projekt: Termomodernizacja budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego położonych
w Zaściankach i w Łomży
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